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Note: 

- Woningen brandveiliging NEN 2555;
- Elektrotechnische installatie volgens NEN 1010,
- Algemene voorsch,iften voor le1dingwaterinstallatie (AVWl-2002);
- Binnenriolering volgens NEN 3215&NTR3216.

B1nnenrioler1ng - Eisen en bepal1ngsmethoden;
Buitenriolering volgens NPR 3218,
Buitenriolering onder vriJ verval - Aanleg en onderhoud,

- De le1d1ngen die door een brandscheidende wand gaan voorzien van
brandmachetten en alle kanalen voorzien van rook & brandkleppen
conform NEN6075

- Noodspuwers dienen te worden opgenomen door bouwkundig
aannemer i o.m constructeur
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Note: 

- Woningen brandveiliging NEN 2555;
Elektrotechnische installatie volgens NEN 1010,
Algemene voorschriften voor le1dingwaterinstallatie (AVWl-2002);
Binnenriolering volgens NEN 3215&NTR3216,
B1nnenrioler1ng - Eisen en bepal1ngsmethoden;
Buitenriolering volgens NPR 3218,
Buitenriolering onder vriJ verval - Aanleg en onderhoud,

- De le1d1ngen die door een brandscheidende wand gaan voorzien van
brandmachetten en alle kanalen voorzien van rook & brandkleppen
conform NEN6075

- Noodspuwers dienen te worden opgenomen door bouwkundig
aannemer i o.m constructeur
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Woning installaties detail 

Hemelwaterafvoer Dak 
Oppervlakte dak 449,35 m' 
Basis-regenintensiteit Db (1/s hal 300/10000 
Reductiecoëfficient 0,75 
HWA-volumestcoom dak qh (1/s) - 449,35x0,03x0,75 = 10,111/s 
10,111/s / 3 zakpunten = 3,37 1/s 
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Detail afzuig tcappenhuis/liftschacht 
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Maximale t-oelaat-bare verdunningsfactar 
Capaciteit van de ah oer, 639 m1/h 
Sit-uatie: 5 
Minimale afstand: 8 meter 
Hoogteverschil 0,5 meter 
Berekende verdunnigsfactor 0,00%3 
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(�) 
Ma�imale t-oelaat-bare verdunningsfactor 
Capaciteit van de afvoer 564 m1/h 
Situatie: 5 
Minimale afstand 7.3 meter 
Hoogteverschil : 0,5 meter 
Berekende verdunnigsfactor 0,00986 
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Ma�imale t-oelaatbare verdunningsfactor 
Capaciteit van de afvoer 653 m1/h 
Situatie: 5 
Minimale afstand 8 meter 
Hoogteverschil 0,5 meter 
Berekende verdunnigsfactor 0,00974 

,,;(":,··1 f'-'-'11 

1 ' 
,1, 1 

C 

'· ' "' 

Woning installaties detail 

R 
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97S 

PVT principe opstelling 

48x PVT panelen 

Hellingshoek 35 °

Note• 

- Ventilatie woningen volgens NEN 1087,
Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw;

- Flexibele slangen zijn akoestisch met een lengte van min. 1000mm;
- Toevoerkanalen thermisch isoleren dik 25mm,
- CV leidingen thermisch isoleren,

Gekoeldwater leidingen dampdicht en thermisch isoleren;
De le1d1ngen die door een brandscheidende wand gaan voorzien van
brandmachetten en alle kanalen voorzien van brandkleppen;

- Alle waterdragende leidingen die uit de schacht komen voorzien
van strangafslu1ters (toevoer afsluiter en retour inregelafsluiterl,

- De kanalen/leidingen op het dak voorzien van stucco-beplating.
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Note: 

- Ventilatie woningen volgens NEN 1087,
Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw;

- Flexibele slangen zijn akoestisch met een lengte van min. 1000mm;
Toevoerkanalen thermisch isoleren dik 25mm,

- CV leidingen thermisch isoleren,
- Gekoeldwater leidingen dampdicht en thermisch isoleren;

De le1d1ngen die door een brandscheidende wand gaan voorzien van
brandmachetten en alle kanalen voorzien van brandkleppen;

- Alle waterdragende leidingen die uit de schacht komen voorzien
van strangafslu1ters (toevoer afsluiter en retour inregelafsluiterl,
De kanalen/leidingen op het dak voorzien van stucco-beplating.
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Opdrachtgever: 

Caredo Comfort Wonen 

Architect: 

Klunder Architecten 

Project: 

18 luxe appartementen met garage Botterlaan 
te Kortgene 

Omschrijving: 
Werktuigbouwkundige 
installaties Fundering  

m
Adviesburo voor WARMTE-, KOEL- EN ELEKTROTECHNIEK 

J. VAN TOORENBURG �
Lid ONRI Orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs 

Bouwkundig d.d. 
21-09-2022

Discipline: Installaties 

) 

Fase: Definitief Ontwerp 
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